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Paukkulakotiin on perustettu kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä 

henkilökunnan oireilun vuoksi. Moniammatillinen sisäilmatyöryhmä ohjaa 

ja seuraa kohteessa tehtäviä sisäilmaan liittyvien tutkimuksia ja niihin 

liittyviä korjauksia. 

Polygon on tehnyt Paukkulakodin alapohjan kosteuskartoituksen kevään 

2019 aikana. Kartoituksen perusteella on todettu alapohjan kantavan 

pohjalaatan ja pintalaatan välisen eristetilan olevan kostea ruokalatilasta 

pääaulaan asti. Osastojen osalta kohonneita kosteusarvoja ei todettu. 

Koska kesäisin Paukkulakodin sisätiloissa on varsin lämmintä, alueen 

koneellinen kuivatus aloitetaan alkusyksystä, jotta vältetään lisälämmön 

tuottaminen. Kuivatuksen jälkeen vaihdetaan kuivatettavan alueen 

lattiapinnoitteet.  

Ensitoimenpiteenä alakerrassa tehdään sähkökeskuksen lattialäpivientien 

tiivistäminen. Paukkulakotiin on tulossa myös viisi ilmalämpöpumppua, 

joilla pyritään tuomaan helpotusta kesän korkeisiin lämpötiloihin. 

Alakerran remontti tulee vaikuttamaan koko talon toimintaan ja työn 

aloituksesta informoidaan erikseen.  

Omaisia pyydetään olemaan yhteydessä yksikön hoivatyön päällikköön 

Susanna Kaunistoon, puh. 044 7726131, mikäli asiasta herää kysyttävää.  

Työntekijöitä pyydetään ottamaan yhteyttä uusien oireiden ilmentyessä 

työterveyshoitajaan. 
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