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Ryhmäkoti Artturin korjaukset ovat valmistuneet ja asukkaat ovat muuttaneet takaisin 

tiloihin. Henkilökunnalta saadun palautteen perusteella tehdyllä työllä on ollut vaikutusta. 

 

Korjaukset käsittivät kaikkien saumojen ja liittymien tiivistämisen kuten  

 modulien liittymät toisiinsa alapohjassa, ulkoseinissä ja yläpohjassa  

 väliseinien liittymät yläpohjaan 

 ikkunoiden liittymät ulkoseiniin  

 ulko-ovien liittymät ulkoseiniin 

 väliovien liittymät väliseiniin 

Saumoissa käytettiin ilman kulun ja sitä kautta epäpuhtauksien siirtymisen estäviä 

tiivistenauhoja. 

Ilmanvaihtojärjestelmässä olevat äänenvaimentimet pinnoitettiin, kanavistot puhdistettiin 

ja ilmamäärät säädettiin 05/2021. Suodattimien vaihtoväli jatkossa on kolme kuukautta. 

Eläinten pääsyn estämiseksi rakenteisiin yläpohja puhdistetaan ja verkotetaan lähiaikoina. 

 

Huoltajan tulee ilmoittaa asukkaan mahdollisesta sisäilmahaittaan liittämästä oireilusta 

asumispalveluiden tiimivastaava Petteri Lindblomille. Uusien oireiden ilmaantuessa tai 

vanhojen oireiden pahentuessa työntekijöiden tulee ottaa yhteyttä omaan 

työterveyshoitajaan. 
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